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Occupational Safety and Health 

 الكهربائية  توصيلاتمواصفات ال 

 "وفقاً للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" 

 

أمتار وأقل أما إذا كان    5إذا كان طول الكابل    ²مم  1.5ضرورة ألا تقل مساحة مقطع السلك عن    ➢

 .  ²مم 2.5طوله أكبر من ذلك فيجب ألا تقل مساحة مقطعه عن  

 ضرورة احتواء التوصيلة الكهربائية على مفتاح رئيسي للتشغيل.   ➢

الصواعق   ➢ من  الأشخاص  لحماية  أرضي  ملامس  على  الكهربائية  التوصيلة  احتواء  ضرورة 

 الكهربائية.  

 اء التوصيلة الكهربائية ذات الأربعة مخارج أو أكثر على قاطع للحماية.  ضرورة احتو ➢

ضرورة احتواء قابس التوصيلة الكهربائية على فيوز لفصل الكهرباء عن التوصيلة في حالة التيار   ➢

 الكهربائي الزائد.  


